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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  № 54 

для акумуляторника 
 

1. Загальні положення 

1.1. Дана інструкція розроблена на основі Правил охорони праці на 

автомобільному транспорті, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 

від 13.01.97 № 5, визначає обов'язки акумуляторників, установлює вимоги безпеки 

при виконанні робіт з обслуговування, ремонту та зарядження кислотних і лужних 

акумуляторних батарей. 

1.2. Для виконання акумуляторних робіт власник зобов'язаний призначити 

акумуляторників, які пройшли навчання за спеціальною програмою, затвердженою 

Міністерством освіти або міністерствами (відомствами) і погодженою з 

Держнаглядохоронпраці України та які мають посвідчення на право виконання даних 

робіт. 

1.3. Навчання та атестація акумуляторників проводиться в порядку, визначеному 

для працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою. 

1.4. Для виконання акумуляторних робіт допускаються робітники, яким 

виповнилося 18 років. 

До виконання акумуляторних робіт не допускаються жінки. 

1.5. Перед призначенням на роботу і щорічно в строки, встановлені власником, 

акумуляторники повинні проходити медичний огляд для визначення відповідності їх 

фізичного стану вимогам, що ставляться до цієї професії (цього виду робіт). Особи, 

які мають медичні протипоказання, до виконання даного виду робіт не 

допускаються. 

1.6. Допуск до роботи акумуляторників (акумуляторних робіт) оформляється 

наказом по підприємству. 

1.7. Перед допуском до роботи акумуляторник проходить вступний та первинний 

інструктаж з охорони праці, перевірку знань вимог безпеки при виконанні 

акумуляторних робіт, а також стажування з відповідним оформленням у спеціальних 

журналах. 

Йому повинна видаватися під розписку інструкція з охорони праці при виконанні 

цих робіт або вивісити її на його робочому місці. 

Повторний інструктаж проводиться не рідше одного разу на три місяці. 

1.8. Періодична  перевірка знань з охорони праці акумуляторників  проводиться 

комісією підприємства кожні 12 місяців. 

У разі, коли на підприємстві відсутня така комісія,  періодичну перевірку знань 

акумуляторників проводять в комісіях споріднених підприємств. 

1.9. Позачергова перевірка знань проводиться в таких випадках: 



− при переході з одного підприємства на інше; 

− на вимогу працівників органу державного управління або нагляду за охороною 

праці; 

− при перерві в роботі за спеціальністю більше одного року. 

1.10.  Перевірка знань проводиться за відповідною програмою з урахуванням 

вимог інструкції з охорони праці акумуляторника конкретного підприємства. 

1.11. Допущений до самостійної роботи акумуляторник повинен знати: 

− технологію (технологічну карту) обслуговування і ремонту акумуляторних 

батарей; 

− будову і принципи роботи акумуляторних батарей різних типів і ємкостей; 

− будову і правила безпечної експлуатації обладнання, пристроїв, приладів та 

інструменту, що використовується при виконанні акумуляторних робіт; 

− фізичні і хімічні властивості кислот, лугів, свинцю, мастик, що застосовуються 

при ремонті акумуляторних батарей та способи надання першої допомоги від дії цих 

речовин; 

− безпечні прийоми робіт при проведенні акумуляторних робіт; 

− що при зарядженні акумуляторних батарей виділяється водень, який в суміші з 

повітрям може досягнути вибухонебезпечної концентрації ("гримучий газ"); 

− норми напруги під час зарядження і розрядження батарей; 

− методи і порядок нейтралізації дії шкідливих речовин при попаданні їх на тіло. 

1.12.  Акумуляторник зобов'язаний: 

− знати і виконувати вимоги цієї інструкції і нормативних актів про охорону 

праці, пожежної безпеки, правила поводження з машинами, механізмами, 

устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами 

колективного та індивідуального захисту; 

− додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним 

договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства; 

− співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих 

умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої 

виробничої ситуації, що створює загрозу його життю чи здоров’ю або оточуючих 

його людей та навколишньому середовищу, повідомляти про небезпеку свого 

безпосереднього керівника або іншу посадову особу. 

1.13. Акумуляторник повинен пам'ятати, що під час виконання робіт з 

обслуговування, ремонту і зарядженню акумуляторних батарей внаслідок 

невиконання вимог безпеки, можуть мати місце такі небезпечні та шкідливі 

виробничі фактори: 

− термічні фактори (вибухи при зарядженні батарей; опіки кислотою, 

електролітом, розплавленим свинцем або мастикою); 

− ураження електричним струмом; 

− наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин (пари кислот, лугу, 

аерозолю свинцю тощо). 

1.14. Ремонт та зарядження акумуляторних батарей на підприємстві повинні 

проводитись в окремих приміщеннях, спеціально обладнаних і укомплектованих 

необхідним для цієї мети обладнанням, пристосуваннями, інструментами. 

Розміщення постів, а також розстановка обладнання в акумуляторному відділенні 

повинна забезпечувати технологічну послідовність операцій, а також безпечну 

роботу акумуляторника. 

1.15. На вхідних дверях в акумуляторну дільницю повинні бути встановлені такі 



знаки безпеки: "Вхід заборонено" і "Палити заборонено", а на дверях зарядного 

відділення - "Користуватися відкритим вогнем заборонено". 

1.16. Обладнання (стенд для розбирання і складання акумуляторних батарей, стенд 

для зливу електроліту, підставка для плавлення свинцю і мастики, установка 

приготування і шафи для зберігання електроліту, стенд для відновлення і 

виготовлення деталей, обладнання для зарядки акумуляторів тощо), при роботі на 

якому виділяються шкідливі речовини, повинно бути обладнано місцевою 

вентиляцією (відсмоктувачами). 

1.17. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинен перевірятися у 

визначені терміни і не повинен перевищувати встановлених гранично-допустимих 

концентрацій: свинцю і його неорганічних сполук - 0,01/0,005 мг/м3 , сірчаної 

кислоти - 1 мг/м , лугів їдких (розчини в перерахунку на NaОН) - 0,5 мг/м3, водню 

миш'якового - 0,1 мг/м3 . 

1.18. Ці шкідливі речовини є небезпечними внаслідок отруйної дії свинцю і його 

сполук, подразнювальну дію сірчаної кислоти на слизисту оболонку і дихальні 

шляхи, опіки, що завдаються сірчаною кислотою при попаданні її на шкіру. 

1.19. Технологічна оснастка (пристрої, пристосування та інструмент), що 

застосовуються для обслуговування і ремонту акумуляторних батарей, повинні 

відповідати виду робіт, бути справними і підлягають щомісячно контролю та 

вибракуванню. 

1.20. Акумуляторники, зайняті ремонтом і зарядкою акумуляторів та 

приготуванням електроліту, повинні бути забезпечені засобами індивідуального 

захисту з такими термінами носіння: костюм бавовняний з кислототривким 

просоченням - 12 міс, чоботи гумові - 12 міс, рукавиці гумові - чергові, фартух 

прогумований - черговий, окуляри захисні - до зносу та іншими засобами 

індивідуального захисту згідно колективного договору. 

1.21. Температура, вологість і швидкість повітря в робочих приміщеннях дільниці 

повинні відповідати допустимим нормам: в холодний період року - відповідно 15-21 

°С, 75%, не більше 0,4 м/с, а в теплий період року відповідно -  16-27°С, 75%, 0,2-0,5 

м/с. 

1.22. В приміщеннях (робочій зоні) обслуговування та ремонту акумуляторних 

батарей повинна бути освітленість не менше 200 лк (при застосуванні 

люмінесцентних ламп) в системі комбінованого освітлення. 

1.23. Все електрообладнання (корпуси електричних машин, апаратів, шафи 

випрямних пристроїв, тощо) повинні мати надійне захисне заземлення або 

занулення. 

1.24. Знаходячись на території підприємства і у виробничих приміщеннях, 

акумуляторник повинен ходити по пішохідним доріжкам, бути уважним до руху 

транспорту, не перебігати дорогу близько від транспорту, що рухається, не їздити в 

кузовах самоскидів, причепів, на підніжках автомобілів тощо. 

Переходити через оглядові канави треба по перехідним місткам, не дозволяється їх 

перестрибувати. 

1.25. Акумуляторник повинен виконувати тільки ту роботу, яка доручена його 

безпосереднім керівником (бригадиром, майстром, начальник дільниці), не 

передоручати її виконання іншій особі, а також вимоги правил внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства, режиму праці і відпочинку. 

Не дозволяється наступати на електричні кабелі, знаходитись під піднятим 

вантажем, підходити до відкритих люків, наближатися до місць проведення 

вантажно-розвантажувальних і будівельних робіт тощо. 

1.26. Акумуляторник, навчений та атестований в установленому порядку згідно з 



нормативними документами, несе особисту відповідальність за порушення вимог, 

викладених у даній Примірній інструкції, згідно з чинним законодавством України. 

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Перед тим як стати до роботи, акумуляторник повинен: 

2.1.1.Перевірити справність і одягнути костюм бавовняний з кислотним 

просоченням, напівчоботи і фартух гумовий, підготувати гумові рукавиці та захисні 

окуляри. Фартух (нижній його край) повинен бути нижче верхнього краю халяв 

напівчобіт. 

2.1.2.   Уважно оглянути робоче місце, привести його в порядок, прибрати всі 

предмети, що заважають роботі 

2.1.3.  Перевірити справність інструментів і пристосувань, розташувати їх і 

матеріали у зручному і безпечному для користування порядку. 

2.1.4.  Перевірити і переконатись у справності: 

− технологічного обладнання, пристроїв, приладів, транспортних засобів, 

стелажів, укриття шинопроводів і електролітних шлангів; 

− переносного ручного світильника, який повинен бути у вибухозахисному 

виконанні; 

− роботи загально-обмінної і місцевої вентиляції.; 

− освітлення робочого місця (зони). 

2.2. При виявленні під час огляду устаткування, приладів, пристроїв, систем 

(освітлення, вентиляції тощо) несправностей чи недоліків, які перешкоджають 

безпечній роботі, і неможливості їх усунення своїми силами акумуляторник, не 

приступаючи до роботи, повинен доповісти про це майстру (бригадиру) та в інші 

служби в установленому на підприємстві порядку. 

2.3.Акумуляторник не повинен приступати до роботи при відсутності вентиляції, 

освітлення на робочому місці, а також передбачених технологічною документацією 

устаткування, приладів, інструментів 

 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 

3.1. Виконання робіт по технічному обслуговуванню, ремонту та зарядженню 

кислотних і лужних акумуляторних батарей на підприємстві необхідно проводити в 

окремих приміщеннях, в кожному із яких повинні бути три поєднані між собою 

відділення, ізольовані від інших виробництв: одне - для ремонту, друге - для зарядки, 

третє - для зберігання кислоти (лугу) і приготування електроліту. 

Приміщення для зберігання і приготування електроліту повинні бути обладнані 

витяжними шафами. 

3.2. Робота на акумуляторній дільниці повинна проводитися тільки при працюючій 

загальній припливно-витяжній і місцевій вентиляціях. 

3.3. Приплив повітря із вентиляційних каналів не повинен бути направленим 

безпосередньо на поверхню електроліту акумуляторів. 

3.4. Під час кожного технічного обслуговування акумулятора необхідно 

прочистити вентиляційні отвори в його пробках або кришках. 

3.5. Перед розбиранням акумуляторної батареї необхідно злити електроліт. 

3.6. При використанні для ремонту акумуляторів газових пальників, що працюють 

на пропан-бутані, балони з ним повинні знаходитися поза приміщенням в 

спеціальній шафі. 

3.7. Подача пропан-бутану від балонів до пальників повинна здійснюватися через 

рідинний запобіжний затвор. 

3.8. Зберігання і транспортування балонів повинно здійснюватися з навернутими 



на вентилі ковпаками. 

3.9.  Балони повинні бути чистими і мати добре видимий напис найменування газу. 

3.10. Забороняється повністю витрачати газ з балонів. Залишковий тиск повинен 

складати 0,1-0,3 МПа (1-3 кгс/см2). 

3.11. До роботи з газовим пальником акумуляторник допускається після 

проходження навчання правилам безпечного його застосування. 

3.12. Для переміщення акумуляторних батарей по території та в приміщеннях 

підприємства необхідно користуватися спеціальними візками, платформа яких 

виключає можливість падіння батарей. 

3.13. При перенесенні вручну малогабаритних акумуляторних батарей необхідно 

використовувати пристрої (захвати) і дотримуватись застережних заходів, щоб 

уникнути обливання електролітом. 

3.14. Розбирання пластин акумуляторних батарей повинно проводитися тільки 

після їх промивання. 

3.15. Травити і паяти необхідно тільки біля відсмоктувана витяжної вентиляції. 

3.16. При плавленні свинцю окисли, що утворюються на його поверхні, необхідно 

видаляти сухим металевим черпаком в ящик із кришкою, яка щільно закривається. 

Відкривати кришку слід тільки під час скидання окислу. 

При відливанні свинцевих деталей охолоджувати їх водою забороняється, так як 

вода, що попадає в розплавлений свинець, інтенсивно випаровується і захоплює за 

собою частинки свинцю, які при попаданні на шкіру можуть спричинити опіки. 

При приготуванні свинцево-сурм'яного сплаву для відливання деталей необхідно 

засипати його поверхню деревним вугіллям для зменшення виділення пари свинцю. 

3.17. Заливати розплавлений свинець слід сухим черпаком у сухі і прогріті форми. 

3.18. Для захисту тіла від можливих опіків при роботі з розплавленим свинцем, 

при виконанні паяльних робіт, при приготуванні заливної мастики і роботі з нею 

акумуляторник повинен одягати передбачені засоби індивідуального захисту. 

3.19. Вирівнювати полум'ям пальника залиту мастикою поверхню акумуляторних 

батарей не дозволяється. 

3.20. Готувати кислотний електроліт необхідно в спеціальних посудинах із 

спеціальних матеріалів (керамічних, фаянсових тощо). Не дозволяється для 

приготування електроліту користуватися скляною посудиною, так як вона від 

розігріву може лопнути. 

3.21. Для змішування кислоти з водою необхідно спочатку налити в ємкість 

дистильовану воду, а потім до неї лити кислоту тонким струменем, періодично 

перемішуючи розчин скляною або ебонітовою паличкою. 

Забороняється наливати в ємкість спочатку кислоту, а потім воду, так як при 

цьому станеться закипання і бурхливе розбризкування гарячої кислоти, що приведе 

до важких опіків. 

3.22. При приготуванні, заливанні та доливанні кислотного електроліту в батареї 

необхідно обов'язково користуватися захисними окулярами і гумовими рукавицями. 

3.23. Перед приготуванням лужного електроліту і під час роботи з ним необхідно 

одягати захисні окуляри, гумові рукавиці. Брати сухий луг необхідно щипцями або 

пінцетом. Дроблення сухого їдкого лугу слід проводити із застосуванням 

спеціального совка і мішковини. Для розчинення лугу слід використовувати тільки 

холодну воду. 

3.24. Переливати кислоту із бутлів в ємкість слід тільки за допомогою спеціальних 

пристроїв (качалок, сифонів тощо). 

Забороняється переливати кислоту вручну. 

3.25. При роботі біля баку з електролітом не дозволяється перемішувати його 



шляхом вдування повітря через гумовий шланг. 

3.26. Проводити зміну електроліту або доливання його в акумулятори слід за 

допомогою спеціального обладнання, гумової груші, скляної кружки тощо. 

3.27. Бутлі з кислотою і електролітом необхідно переносити на спеціальних 

носилках, або перевозити на візках міцно закріпив їх, що виключає падіння бутлів, і 

тільки в спеціальних обрешітках. Перед підійманням бутлів слід переконатися в 

справності обрешітки, звернувши особливу увагу на міцність кріплення її днища. 

3.28. Відчиняти скляні бутлі з кислотою, лугом необхідно обережно, без 

застосування великих зусиль; при відчиненні попередньо прогріти горловину бутлів 

ганчіркою, змоченою в гарячій воді. 

3.29. При зберіганні і транспортуванні бутлів пробки на них повинні бути щільно 

закриті. 

Кислоту і рідкий луг слід зберігати тільки в окремих приміщеннях, що 

провітрюються, в бутлях з обрешітками, встановленими на підлозі в один ряд. 

Порожні бутлі зберігати в аналогічних умовах. 

Всі посудини з кислотою, лугом та електролітом повинні мати відповідні написи з 

вказанням вмісту. 

Не допускається зберігати кислоту в металевому посуді. 

3.30. Акумуляторні батареї, що встановлюються для зарядження, повинні 

з'єднуватись між собою тільки проводами з наконечниками, які щільно прилягають 

до клем батарей і виключають можливість іскріння. З'єднувати наконечники 

акумуляторних батарей дротом "закруткою" забороняється, так як іскра, утворена 

внаслідок поганого контакту, може викликати вибух газів, що виділилися при 

зарядженні батарей. 

3.31. Приєднання акумуляторних батарей до зарядного пристрою і від'єднання їх 

повинно проводитися тільки при виключеному зарядному обладнанні. 

Приєднання батарей до зарядного пристрою і з'єднання акумуляторів між собою 

слід робити в гумових рукавицях. 

3.32. Не дозволяється торкатися руками без гумових рукавиць до струмоведучих 

частин (клем, контактів, електропроводів). У разі необхідності застосування 

інструменту, користуватися тільки інструментом з ізольованими рукоятками. 

3.33. Перед постановкою акумуляторних батарей на зарядження необхідно 

прочистити вентиляційні отвори і вивернути пробки, щоб не допустити накопичення 

всередині елементів великої кількості "гримучого газу", що приводить до розриву 

кришок акумуляторів. 

Зарядження акумуляторних батарей необхідно проводити в окремому відділенні 

тільки при працюючій витяжній вентиляції, яка відсмоктує небезпечні та 

вибухонебезпечні речовини і гази від місць зарядження батарей. 

При одночасній зарядці не більше 10 батарей, як виняток, дозволяється 

здійснювати їх зарядку в приміщеннях для ремонту, у витяжних шафах з 

індивідуальною витяжкою, включення якої зблоковано із зарядним пристроєм. 

3.34. Припливно-витяжна вентиляція зарядної повинна включатися 

акумуляторником перед початком зарядження батарей і відключатися після повного 

видалення газів, але не раніш, як через 1,5 години після закінчення зарядження. 

Вентиляція зарядного відділення блокується із зарядним пристроєм: зарядний 

струм не подається до акумуляторних батарей при непрацюючій вентиляції. 

3.35. Для зменшення попадання шкідливих речовин у приміщення, зарядження 

батарей рекомендується здійснювати в пристроях, які обладнані місцевими 

відсмоктувачами. 

3.36. Контроль за ходом зарядження повинен здійснюватись за допомогою 



спеціальних приладів (термометра, навантажувальної вилки, ареометра тощо). 

Перевіряти акумуляторну батарею коротким замиканням забороняється. При 

роботі з навантажувальною вилкою   щоб уникнути опіку не слід торкатися до опору 

(резистора) вилки. 

3.37. Під час зарядження батарей не нахилятися близько до акумуляторів щоб 

уникнути опіку бризками кислоти, яка вилітає із його отворів. 

3.38.   Для огляду акумуляторних батарей необхідно використовувати переносні 

світильники у вибухобезпечному виконанні напругою не більше 42 В. 

3.39.  При проведенні акумуляторних робіт не дозволяється: 

− палити, входити в зарядну з відкритим вогнем (запаленим сірником, цигаркою 

тощо); 

− користуватися в зарядній електронагрівальними приладами; 

− зберігати в акумуляторному приміщенні бутлі з сірчаною кислотою і флакони 

з їдким калієм більше добової потреби, а також порожню посуду, їх необхідно 

зберігати Б спеціальному приміщенні; 

− спільно зберігати та заряджати кислотні та лужні акумуляторні батареї в 

одному приміщенні; 

− перебування людей в приміщенні для зарядження акумуляторних батарей, крім 

обслуговуючого персоналу; 

− проводити будь-які сторонні роботи в приміщенні зарядження акумуляторних 

батарей. 

3.40.  В акумуляторному відділенні повинен знаходитись умивальник , мило, вата 

в упаковці або разовий комплект, рушник і зачинені посудини з 5 - 10% 

нейтралізуючим розчином питної соди (для шкіри тіла) і 2 - 3% розчином питної 

соди (для очей) - при обслуговуванні та ремонті кислотних акумуляторів. 

При обслуговуванні та ремонті лужних акумуляторів у якості нейтралізуючого 

розчину застосовується 5-10% розчин борної кислоти (для шкіри тіла) та 2-3% борної 

кислоти (для очей). 

3.41. Для попередження отруєння свинцем або парами сірчаної кислоти 

акумуляторник повинен слідкувати за справністю вентиляції, щоденно прибирати 

робочі місця і стелажі, не рідше одного разу на неділю протирати стіни, стелю, шафи 

і вікна вологою ганчіркою. 

3.42.Для прибирання стружки й пилу слід користуватися щіткою, не дозволяється 

здувати їх стиснутим повітрям. 

3.43.Забороняється зберігати продукти харчування і приймати їжу в приміщеннях 

акумуляторної дільниці. 

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. По закінченні роботи акумуляторник зобов'язаний додержуватись таких 

вимог: 

4.1.1.  Припинити зарядження акумуляторів і відключити зарядне обладнання за 

1,5 години до закінчення роботи. 

4.1.2.  Привести в порядок робоче місце. Інструмент і пристосування протерти і 

скласти на відведене для них місце. 

4.1.3.  Доповісти майстру (бригадиру) про всі несправності і недоліки, виявлені під 

час роботи, і про вжиті заходи щодо їх усунення. 

4.1.4. Зняти і покласти (здати) на зберігання у встановленому місці засоби 

індивідуального захисту. 

4.1.5. Відключити споживачі електроенергії у всіх приміщеннях акумуляторного 

відділення. 



4.1.6. Ретельно вимити з милом обличчя і руки та прийняти душ. 

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. Про нещасний випадок з ним акумуляторник повинен (при можливості сам 

або через інших працівників) доповісти безпосередньому керівникові або іншим 

посадовим особам і звернутися за допомогою в медпункт або до лікаря. 

5.2. При попаданні кислоти, лугу або електроліту на відкриті частини тіла 

необхідно негайно промити цю ділянку тіла проточною водою, а потім 5-10% 

нейтралізуючим розчином. 

При попаданні кислоти, лугу або електроліту в очі необхідно промити їх 

проточною водою, потім 2-3% нейтралізуючим розчином, і негайно звернутися до 

лікаря. 

5.3. Електроліт, пролитий на стелаж, верстак і т.д., необхідно витерти ганчір'ям, 

змоченим у 5-10% нейтралізуючому розчині, а пролитий на підлогу - спочатку 

посипати тирсою, зібрати її, а потім це місце змочити нейтралізуючим розчином і 

протерти насухо. 

5.4. При отруєнні свинцем або парами електроліту, сірчаної кислоти необхідно 

негайно звернутися до лікаря. 

5.5. У разі несправності електрообладнання, виходу з ладу місцевої або загальної 

припливно-витяжної вентиляції необхідно негайно припинити роботу, відключити 

обладнання від джерел живлення і доповісти про несправності безпосередньому 

керівникові або звернутися в установленому порядку до відповідної служби. 

5.6. При виникненні пожежі необхідно обезструмити устаткування, повідомити 

про це безпосередньому керівникові (бригадиру, майстру, начальнику колони) або 

іншому керівникові і приступити до ліквідації пожежі. 

5.7. При неможливості ліквідації пожежі чи усунення несправності власними 

силами необхідно повідомити про це безпосереднього керівника або звернутися в 

установленому 

порядку до відповідної служби підприємства. 

5.8. Припинити виконання робіт при несправності чи відключенні роботи 

вентиляції. 

 

6. Відповідальність за порушення вимог інструкції з охорони праці 

Якщо під час виконання робіт трапилась подія (надзвичайна ситуація, що призвела 

до травмування на виробництві) пов’язана з безпекою життєдіяльності, тощо 

керівник структурного підрозділу коледжу, працівник, зобов’язаний негайно 

проінформувати про випадок свого безпосередньо керівника, для подальшого 

термінового інформування про надзвичайну ситуацію адміністрацію коледжу та 

керівника підрозділу з охорони праці для відповідного реагування.  

6.1.  При порушенні правил та вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності з 

особами, що допустили порушення, керівник структурного підрозділу забезпечує 

повторне вивчення працівником (ками) цієї інструкції та проводиться повторний  

позаплановий інструктаж  (бесіда)  із  працівником.  

6.2. За порушення  вимог інструкції з ОП та БЖД, в залежності від важкості та 

наслідків, особи з вини яких виникла надзвичайна ситуація можуть бути притягнуті 

до дисциплінарної адміністративної, матеріальної або кримінальної відповідальності 

у встановленому діючим законодавством порядку. 

6.3.Дисциплінарна відповідальність полягає в оголошенні зауважень, письмової 

догани, суворої догани,  які оголошуються наказом директора коледжу за 

результатами розслідування. 



6.4. Адміністративна відповідальність може передбачати накладення штрафу та 

стягнення його через бухгалтерію коледжу. Таке право надано виключно 

інспекторам Держохоронпраці, що проводять розслідування. 

6.5. Матеріальна відповідальність полягає у відшкодуванні збитків особами, з вини 

яких трапилось руйнування, аварії, знищення матеріальних цінностей, машин, 

обладнання. Сюди ж відносяться збитки від травматизму. Матеріальне 

відшкодування проводиться за висновками розслідування інспекторами 

Держохоронпраці, правоохоронними органами у встановленому законодавством 

порядку. 

6.6. Кримінальна відповідальність здійснюється виключно правоохоронними 

органами відповідного до чинного законодавства України. 

 

_________________________________  ____________      ___________ 
      (посада керівника підрозділу (кабінету) — розробника)         (підпис)   (ім’я,прізвище)  

  Візи: 

Інженер з охорони  праці  ___________________            Тамара ЧЕПІГА 

                                                            (підпис)                                 (ім’я,прізвище) 

  

Юрисконсульт               ___________________              В'ячеслав МАРИЩУК  

                                                                (підпис)                                   ( ім’я,прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 У разі потреби інструкцію узгоджують з іншими уповноваженими службами, підрозділами і посадовими особами 

підприємства, перелік яких визначає керівник підрозділу з  охорони праці коледжу. 


